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ISOMETRIA - 1 (INSTALACOES DE AGUA FRIA)

ESCALA: 1/25

ISOMETRIA - 2 (INSTALACOES DE AGUA FRIA)

ESCALA: 1/25

110 cm

TE SD 20 mm

JOELHO SRM 3/4" x 25 mm

RESERVATORIO EM POLIETILENO

CAPACIDADE = 2000 litros

PVC @ 40 mm

PVC @ 25 mm

PVC @ 50 mm

RECALQUE @ 25 mm
VEM DA REDE PUBLICA

RECALQUE @ 25 mm
VEM DA REDE PUBLICA

/ \ TOMADA DE AGUA @ 50 mm
(ALIMENTAGAO GERAL)

(ALIMENTAGAO GERAL)

TOMADA DE AGUA @ 50 mm \
w\K

RESERVATORIO EM POLIETILENO

CAPACIDADE = 2000 litros (2 UNIDADES)

RECALQUE @ 25 mm

VEM DA REDE PUBLICA

EXTRAVASOR @ 50 mm

ADAPTADOR COM
REGISTRO DE GAVETA@ 1 1/2"

RESERVATORIO EM POLIETILENO

CAPACIDADE = 2000 litros

0 A ] omAm
5| 8
5 5

EXTRAVASOR/LIMPEZA @ 50 mm

LAJE PREMOLDADA EM CONCRETO

(BASE DOS RESERVATORIOS)

PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/50

DESCE A REDE DE AGUAS PLUVIAIS

CORTE 1

ESCALA: 1/50

RECALQUE @ 25 mm
VEM DO HIDROMETRO

DETALHES CONSTRUTIVOS DO RESERVATORIO ELEVADO

CORTE 2

ESCALA: 1/50

LIMPEZA @ 50 mm

DESCE A REDE DE
AGUAS PLUVIAIS
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ISOMETRIA - 3 (INSTALACOES DE AGUA FRIA)

ESCALA: 1/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA

CONSTRUGAO DO MERCADO DO ICUI
PROJETO HIDROSSANITARIO — AGUA FRIA

DATA:
MAIO /2016

CONTEUDO:

ESC.:
INDICADA

ISOMETRIA E DETALHES CONSTRUTIVOS

RESP. TECNICO:

ARQT® MONICA AMARAL PIEDADE

— CAU N° A25606—4

Rodovia. Mério Covas s/n  (préx ao Viaduto)
Coqueiro— Ananindeua—ParG — Fone: (91) 3245-740D
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